
Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

119,9kW 380W 1200W 1000W

5x95mm2 3,4x1,5mm2 3,4x1,5mm2 3x1,5mm2

QG1 F1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7
WLZ O1 O2 O3

YKY YDYp YDYp YDYp

WLZ z
projektowanego

ZK+TL

Ochronnik
przepięciowy
DehnVentil

"B+C"

Kontrola faz
Oświetlenie
 pom. 01,

zewn.wejściowe

Oświetlenie
 pom. 02

Oświetlenie
 pom. 03, 04, 05,

06,07, 08,
09,10,11

U<

QG1
DPX250ER
4P
250A

Q1
F_C
125A

F1
Ochronnik

Q2
IDS_S_303_C
3P
6A

Q3
IDS_S_301_B
1P
10A

Q4
IDS_S_301_B
1P
10A

Q5
IDS_S_301_B
1P
10A

Q6
IDS_S_301_B
1P
10A

Q7
IDS_S_301_B
1P
10A
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Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

720W 1400W 2400W 2000W 1500W 2000W

3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 2x15mm2 3x2,5mm2 2x15mm2 3x2,5mm2

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17
O8 O9 O10 O11 11 012 12 O13

YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

Oświetlenie
 pom.0.36, 0.33,

0.34, 0.35

Oświetlenie
 pom.0.37
(squash)

Oświetlenie
 pom. 0.38 (sala

gimnast.)

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"Lampy 1"

"TRENING"

Sterowanie
załączanie

obwodów 0.11,
0.13,0.15,
0.17,0.19,

0.21,0.23,0.25

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"LAMPY 2"
"ZAWODY"

Sterowanie
załączanie

obwodów 0.12,
0.14,0.16,
0.18,0.20,

0.22,0.24,0.26

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"Lampy 1"

"TRENING"

Q10
IDS_S_301_B
1P
10A

Q11
IDS_S_301_C
1P
0,3A

Q12
IDS_S_301_C
1P
0,3A

Q13
IDS_S_301_C
1P
16A

K1
2z
25A
230V

Q14
IDS_S_301_B
1P
6A

K1
PB300
1P
16A

Q15
IDS_S_301_C
1P
16A

K2
2z
25A
230V

Q16
IDS_S_301_B
1P
6A

K2
PB300
1P
16A

Q17
IDS_S_301_C
1P
16A

K3
2z
25A
230V
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Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

1500W 2000W 1500W 2000W 1500W 2000W 1500W 2000W 1500W

3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2

Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26
O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22

YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"LAMPY 2"
"ZAWODY"

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"Lampy 1"

"TRENING"

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"LAMPY 2"
"ZAWODY"

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"Lampy 1"

"TRENING"

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"LAMPY 2"
"ZAWODY"

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"Lampy 1"

"TRENING"

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"LAMPY 2"
"ZAWODY"

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"Lampy 1"

"TRENING"

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"LAMPY 2"
"ZAWODY"

Q18
IDS_S_301_C
1P
16A

K4
2z
25A
230V

Q19
IDS_S_301_C
1P
16A

K5
2z
25A
230V

Q20
IDS_S_301_C
1P
16A

K6
2z
25A
230V

Q21
IDS_S_301_C
1P
16A

K7
2z
25A
230V

Q22
IDS_S_301_C
1P
16A

K8
2z
25A
230V

Q23
IDS_S_301_C
1P
16A

K9
2z
25A
230V

Q24
IDS_S_301_C
1P
16A

K10
2z
25A
230V

Q25
IDS_S_301_C
1P
16A

K11
2z
25A
230V

Q26
IDS_S_301_C
1P
16A

K12
2z
25A
230V
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Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

2000W 1500W 2000W 1500W 2500W 600W 600W 800W

3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 4,3x1,5mm2 2x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2

Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35
O23 O24 O25 O26 O27 27 O28 O29 O30

YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"Lampy 1"

"TRENING"

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"LAMPY 2"
"ZAWODY"

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"Lampy 1"

"TRENING"

Oświetlenie
pom 0.19

Sali Sportowej
"LAMPY 2"
"ZAWODY"

Oświetlenie
pom.020

Sterowanie
załączanie

obwodów 0.27

Oświetlenie
pom 0.40

Oświetlenie
pom 0.42

Oświetlenie
pom 0.39

Q27
IDS_S_301_C
1P
16A

K13
2z
25A
230V

Q28
IDS_S_301_C
1P
16A

K14
2z
25A
230V

Q29
IDS_S_301_C
1P
16A

K15
2z
25A
230V

Q30
IDS_S_301_C
1P
16A

K16
2z
25A
230V

Q31
IDS_S_301_C
1P
10A

K17
2z
25A
230V

Q32
IDS_S_301_B
1P
6A

K3
PB300
1P
16A

Q33
IDS_S_301_B
1P
10A

Q34
IDS_S_301_B
1P
10A

Q35
IDS_S_301_B
1P
10A
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Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

1300W 1700W 480W 2500W 2500W 2000W 1500W 1500W 2000W

3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2

Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44
O31 O32 O33 G1 G2 G3 G4 G5 G6

YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

Oświetlenie
pom. 1.0, 1.1, 1.2

(kl. schodowa
,pom. socjalne)

Oświetlenie
pom. 1.3

(hol)

Oświetlenie
pom. 1.4
(taras)

Gniazda 230V
pom. 0.2

Gniazda 230V
(porządkowe)
pom. 0.20 ,

 0,40

Gniazda 230V
pom.0.15, 0.16

Gniazda 230V
pom.0.14

Gniazda 230V
pom.0.15

Gniazda 230V
pom.0.21, 0.28,

0.29, 0.36

Q36
IDS_S_301_B
1P
10A

Q37
IDS_S_301_B
1P
10A

Q38
IDS_S_301_B
1P
10A

Q39
P300
2P
16A
AC
30mA

Q40
P300
2P
16A
AC
30mA

Q41
P300
2P
16A
AC
30mA

Q42
P300
2P
16A
AC
30mA

Q43
P300
2P
16A
AC
30mA

Q44
P300
2P
16A
AC
30mA
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Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

2500W 1500W 2000W 2000W 1000W 1000W 1500W 5000W 10000W

3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 5x10mm2 5x10mm2

Q45 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q1 Q2
G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 RW1 RW2

YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

Gniazda 230V
pom.0.37, 0.38

Gniazda 230V
pom.0.39

Gniazda 230V
pom.0.19

Sala sportowa
lewa strona

Gniazda 230V
pom.0.19

Sala sportowa
prawa strona

Gniazda 230V
pom. 0.42

Gniazda 230V
pom. 1.2

Gniazda 230V
pom. 1.3 Zasilanie RW1 Zasilanie RW2

Q45
P300
2P
16A
AC
30mA

Q46
P300
2P
16A
AC
30mA

Q47
P300
2P
16A
AC
30mA

Q48
P300
2P
16A
AC
30mA

Q49
P300
2P
16A
AC
30mA

Q1
R 303
25A

Q2
R 303
3P
35A

Q50
P300
2P
16A
AC
30mA

Q51
P300
2P
16A
AC
30mA
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Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

24000W 1100W 500kW 4000W 6000W 1000W 500W 500W

5x16mm2 5x6mm2 5x6mm2 3x1,5mm2 5x10mm2 5x10mm2 5x1,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2

Q3 Q52 Q53 Q54 Q1 Q2 Q55 Q56 Q57
RK OZ1 OZ2 OZ3 OZ4 W Zco ZK1

YKY YKY YKY YDYp YKY YKY YDY YDYp YDYp

Zasilanie RK
Oświetlenie
zewnętrzne
(parkingi)

Oświetlenie
zewnętrzne

(trybuny)

Sterowanie
obwodami OZ1

,OZ2

Oświetlenie
boiska

koszykówki

Oświetlenie
boiska

piłki nożnej

Zasilanie
wentylatora

dachowego W
sterowanego
czujnikami

obecności w
pom. WC wg
projektu went.

Zasilanie
rozdzielaczu co
wg projektu co

Zasilanie kosza
nr 1

Q3
R 303
3P
35A

Q52
IDS_S_301_B
1P
16A

Q53
IDS_S_301_C
1P
0,3A

K18
2z
25A
230V

K19
2z
25A
230V

Q54
IDS_S_301_B
1P
6A

IC1
WZ 304

Q4
R 303
3P
25A

Q5
R 303
3P
25A

Q1
FR300
3P
100A

Q2
FR300
3P
100A

Q55
IDS_S_303_B
3P
16A

Q56
IDS_S_301_B
1P
16A

Q57
IDS_S_301_C
1P
10A
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Moc

Przekrój kabla

Oznaczenia aparatów
Oznaczenia zacisków

Typ kabla

Długość kabla

Opis

500W 500W

3x2,5mm2 5x2,5mm2

Q58 Q59
ZK2 ZK3

YDYp YDY

Zasilanie kosza
nr 2

Zasilanie kasety
sterującej
kurtynami

Q58
IDS_S_301_C
1P
10A

Q59
IDS_S_303_C
3P
10A
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